
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w CHOSZCZNIE

ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno tei. 95 765 7282, tei./fax. 95 765 0085
e-mail: iłsse.choszczno(S}ojs.eov.ił)

Choszczno, dnia 26 lipca 2020 roku
Znak sprawy;

HK.9011.3.119.177-178,20
HK.90I1.3.139.197.200.20

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z 0,0.

ul. Wolności 26,73-200 Choszczno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. I pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. póz. 59 ze zmianami), §3 i § 20 nst 3 pkt 3), a także
§ 21 ust, l rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. póz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy
w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji S Einitacn o-Epidemiologicznej w Szozecmie
z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody - woda podawana do sieci oraz na sieci
u odbiorcy) w miejscowości WanlyA gmina Choszczno będącego w zarządzaniu Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszcznie, w dniu 24.07,2020 r*: w ramach

nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, w pimktach:

3202PPPPW0027 Stacja Uzdatniania Wody ~ woda podawana do sieci,
3202PPPPW0028 woda na sieci u odbiorcy - Wardyń budynek nr 72,
3202PPPPW0788 woda na sieci u odbiorcy - Wardyń budynek nr 57/2,
3202PPPPW0789 woda na sieci u odbiorcy - Stary KJukom budynek w 24,

Na podstawie protokołu nr HK.9020. ! .139.2020 załącznik nr HK/197-200/20, a także sprawozdania nr:

(Stacja Uzdatniania Wody ~ woda podawana do sieci)
- Sp/BM/PW/1118Q/20 z dnia 26.07.2020 r. nr próbki BM/PW/1134/20,

(sieć dystrybucyjna - woda u odbiorcy)
- Sp/BM/PW/1119Q/20 z dnia 26.07.2020 r. nr próbki BM/PW/1135/20,

Sp/BM/PW/1120Q/20 z dnia 26.07.2020 i\ m- próbki BM/PW/1136/20^
- Sp/BM/PW/112IQ/20 z dnia 26.07,2020 r. nr próbki BM/PW/1137/20,

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym rozporządzenia Ministra
Zdrowia 2; dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody prz&znaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz, U. z 2017 r. póz. 2294) i stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi będącej źródłem
zaopatrzenia dla mieszkańców mi&Jscowości Waniyń,

W związE<u z powyższym PPIS w Choszcznie decyzję o znaku HIC.9020.1.119.177-178.20
zdtiia23.07.2020 r. uznaje za wykonaną.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie. dłużej jednało niż 6 miesięcy.

Otrzymują:
Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@mpskchoszcztio,pl: pe8Ewa^mpekchos_zcz_no,Ri).
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Do wiadomości:
l.Burniistrz Choszczna (drogą elekEfonEczng ^ekretariatfaichpszczno.pl).
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KOMUNIKAT Nr 08/2020
dot komunikatu "r 06/2020

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie z dnia 26 lipca 2020
r. w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w miejscowości
Wardyń, gm. Choszczno, pow. choszczeński zaopatrującego ok. 430 mieszkańców
miejscowości: Wardyń

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się

z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 24 lipca 2020 r. stwierdził, że woda

spełnia wymagania mikrobiologiczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 07

grudnia 2017 r. w sprawne jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017

r„ póz. 2294).

W związku z powyższym:

l. Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.

2. Woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych

l prania.

3. Woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.

4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.

t we

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie
mgr Lidia Polak

specjalista zdrowia publicznego


