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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wymiany stolarki  zewnętrznej okiennej  i drzwiowej oraz poszerzenie 

dwóch otworów komunikacyjnych . 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej  oraz poszerzenie dwóch otworów 

komunikacyjnych . 

W skład tych robót wchodzi: 

 

S 01.01. Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej oraz poszerzenie dwóch otworów    

                komunikacyjnych .   

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

przetargową, SST i poleceniami Inspektora. 

2.  Materiały 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, belki dwuteowe i cegłę 

nową . 

Wymiary stolarki według zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej zawartej w dokumentacji 

technicznej.  

 

2.1.      Wymiana stolarki okiennej  i  drzwiowej zewnętrznej 

Wymiana polegać będzie na demontażu starej stolarki okiennej zespolonej drewnianej na okna z 

tworzywa PCV wzmacniane ze szprosami  konstrukcyjnymi; montażu stolarki, zawieszeniu  

skrzydeł, regulacji i dopasowaniu. 

      - okna uchylno-rozwieralne o kształcie i podziale zgodnym ze stolarką wymienianą, okna  
        z profili PCV. Profile nośne z PCV  , wielokomorowe, wzmocnione w ościeżach i  
       skrzydłach kształtownikami   stalowymi ocynkowanymi  ,   profile o U max = lub < 1,1  
       W/m2K. Szyba ze szkła bezpiecznego, klejona z powłoką niskoemisyjną, dwukomorowa     
      z termoramką, wypełniona gazem szlachetnym np. argonem, 4/16/4/16/4, o U max = 0,7   



        W/m2K. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U = lub < 0,9 W/m2K.       
        Rozszczelnienie  ręczne, klamki. Stolarka w kolorze białym. 
 
     –  drzwi wejściowe zewnętrzne z profili PCV. Profile nośne z PCV  , wielokomorowe,  
        wzmocnione w ościeżach i skrzydłach kształtownikami   stalowymi ocynkowanymi  ,  
        profile o U max = lub < 1,1 W/m2K. Szyba ze szkła bezpiecznego, klejona z powłoką  
        niskoemisyjną, dwukomorowa  z termoramką, wypełniona gazem szlachetnym np.  
       argonem, 4/16/4/16/4, o U max = 0,7 W/m2K. Współczynnik przenikania ciepła dla  
       całych drzwi okna U = lub < 0,9 W/m2K.   Rozszczelnienie  ręczne, klamki. Stolarka w  
       kolorze białym.  Drzwi  dwuskrzydłowe z naświetlem, zaopatrzone w klamki metalowe, z   
       dwoma zamkami patentowymi i samozamykaczem . 

2.2. Materiały do montażu to: kotwy stalowe, pianka montażowa, silikon, gips  

       szpachlowy, farba emulsyjna. 

 Zaprawy do montażu. 
 

2.3. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

2.4. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta 

 
2.5. Poszerzenie dwóch otworów komunikacyjnych 
 
   – dwa otwory komunikacyjne przewidziano do poszerzenia w celu dostosowania ich szerokość do     

   obowiązujących przepisów. W tym celu należy zamontować nowe nadproża drzwiowe stalowe  

   dwuteowe NP. 160 dł. 210 cm na zaprawie cementowej, wykonać skucia części muru na żądaną  

   szerokość, otynkować i pomalować. 

 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

 

 

 

4.  Transport 



Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 

lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.3. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie ościeży. 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 

zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

            

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 

wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie  punktów zamocowań 
wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaka 
Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 100 po 2 po 3 

 

5.1.3.  Skrzydła okienne i drzwiowe uszkodzone należy niezwłocznie wymienić. 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

 W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub list-

wach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

 Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć 

listwą. 

 Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 

okna, nie więcej niż 3 mm. 



Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

 Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 

szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu 

materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

 Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

 Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 

 Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych  

 Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu.  

 Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym 

do tego celu świadectwem ITB. 

 Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i 

poziomie. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 
Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a 
ościeżnicą 

–1 –1 

 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie zgodności wymiarów, 

– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych oraz z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania, 

– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 



7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

Dla szt/m² – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 

punkcie 5. 

9.  Podstawa płatności 

 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena jest 

ceną ryczałtową i  obejmuje: 

– dostarczenie gotowej stolarki, 

– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami, 

– dopasowanie i wyregulowanie 

– montaż belek dwuteowych, 

– poszerzenie dwu otworów komunikacyjnych, 

– uzupełnienie części tynku, 

– szpachlowanie ościeży, 

– malowanie ościeży. 

 

 

 

  


